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※ひとつの火災信号が複数の区画にまたがり、かつ散水制御
盤の手配時に火災信号の区画包括設定を指示している場合、
火災信号の結線は区画包括設定した、いずれかの端子に
接続してください。

 例）区画１，２、区画３，４，５にひとつの火災信号の場合
  　　結線は、F１，２のいずれか、およびＦ３，４，５のいずれかに
　　　接続してください。
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