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第２技術部消設管理課

ＭＵＷＪ０１２－３１～３５Ｌ型散水制御盤

表示・操作パネル詳細図
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（ＳＵＳ３０４に樹脂シート貼付け）
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※：図は３５回線の場合を示す。

　　３１～３４回線の場合は、使用しない表示部および

　　操作部にブランクシール（塩化ビニル製）貼付され

　　ます。
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放水開始まで、あと

放水開始タイマのデジタル

に放水を開始します。
表示が0秒になると自動的
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自動放水ﾓｰﾄﾞの場合には、

手動で放水する場合には、専用の鍵で手動放水モードに切替えてください。

（放水開始タイマ停止中は自動放水はしません）

に自動的に放水を開始します。
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この盤 現地操作盤

自動的に放水はしません。火災確認後、
手動操作により放水を行ってください。
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操作権が無い場合は、

放水中は左のボタンで

操作権を取得できます。

分 秒

分 秒後

２回押して放水停止。

手動放水ﾓｰﾄﾞ切替でﾀｲﾏは一時停止

手動放水モードに切替えると放水開始タイマは、一時停止します。


